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◆推定損傷主原因 凍 害  

◆考えられる他の原因 なし 

◆地域 青森県 山間部 寒冷地 

 

◆部位 RC 床版張出部 
◆供用年数 56 年（写真撮影時） 

◆判定理由ほか 床版の張出部に水平方向の

ひび割れが発生している。建

設年代から推定すると AE 剤

は使用していない。劣化の主

要因は凍害と考えられ，凍結

防止剤により劣化が促進さ

れたものと推察される。 
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